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ANALISA TEGANGAN TARIK DAN 
KEKERASAN BESI BETON BERTULANG 
PASCA KEBAKARAN 
Kebakaran yang terjadi pada bangunan gedung mengakibatkan bahan-
bahan yang ada akan mengalami kerusakan, begitu pula dengan besi beton 
bertulang, bahkan akibat suhu yang tinggi perubahan tersebut akan mengalami 
bentuk besi beton bertulang baik ditinjau dari bentuk fisik maupun yang lainnya. 
Pengujian besi beton bertulang di lakukan sebelum kebakaran dan sesudah 
kebakaran dan mesin yang digunakan untuk Uji tarik adalah Mesin uji tarik 
Computer Servo Control Material Testing Machines dan untuk mesin Uji 
kekerasan adalah Metode Rockwell-B. Dimana besi beton bertulang itu telaha 
mengalami kenaikan suhu ± 200 dan kebakaran selama  3 sampai dengan 4 jam. 
Pengujian terhadap besi beton bertulang ini sejauh mana pengaruh terhadap 
pasca kebakaran dan sebelumnya dan perbandingannya antara pengujian tarik 
dan pengujian kekerasan. 
Kata kunci : Besi Beton Bertulang, Uji Tarik, Uji Kekerasan, 
Kebakaran 
 
PENDAHULUAN 
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi 
diera sekarang ini, material baja dan besi banyak 
digunakan sabagai bahan-bahan konstruski, 
diantaranya untuk konstruksi mesin, konstrusksi 
bangunan, perkapalan, kendaraan bermotor dan 
sebagainya. Baja dan Besi beton dua-dua adalah 
besi paduan, dimana baja adalah unsur besi di 
tambah dengan unsur karbon dan unsur-unsur 
lainnya, begitu pula dengan besi beton, perbedaan 
antara baja dan besi beton adalan perbandingan 
karbonnya. Oleh karena itu baja dan besi memiliki 
sifat-sifat yang bervariasi, yaitu dari sifta yang 
lunak, sedang dan yang paling keras, seperti halnya 
pada konstruksi bangunan, besi merupakan bahan 
baku utama, diantaranya untuk pembuatan pondasi 
bangunan, pengecoran dan lain-lainnya. 
Dalam penelitian ini  menganalisa besi beton 
bertulang tinjau pasca kebakaran ditinjau dari 
tegangan tarik dan kekerasan, dari hasil penelitian 
ini kita bisa membandingkan kekuatan dan 
kekerasan  setelah terbakar dengan sebelum 
perlakuan panas, mengetahui perubahan-perubahan 
sifat dari besi beton bertulang tersebut. 
 
METODE PENELITIAN 
Diagaram Alir untuk penelitian uji tarik dan 
kekerasan menurut metode Rockwell pada besi 
beton bertulang antara pasca kebakaran dan 
sebelum terbakar adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 1. 
Diagram Alir Penelitian 
 
Bahan dan alat penelitian 
Bahan Penelitian 
Bahan yang digunakan untuk peneltian ini adalah 
besi beton bertulang yang sebelum mengalami 
perlakuan panas dan besi beton bertulang yang 
terbakar pada suhu ±  100 ÷ 200 0 C  selama 3 ÷ 4 
jam. 
 
Alat Penelitian 
Mesin Uji Tarik 
Mesin Uji tarik yang digunakan yaitu Computer 
Servo Control Material Testing Machines, dengan 
spesifikasi : 
   Type HT-9501     CAP : 1000 kg     Date : 2000-
01 
   Stroke : 250 mm    Volt : 380 
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2. Bersihkan permukaan spesimen dan letakkan 
pada benda uji, sehingga permukaan rata dan 
sejajar dengan meja uji. 
3. Putar hand whell hingga permukaan spesimen 
menyentuh indentor dengan memutar kapasitas 
sehingga jarum kecil pada indentor gauge 
berada pada posisi titik merah            (minor  
load). 
4. Dorong crank handle load ke belakang untuk 
pemakaian beban minor 
5. Lakukan penyetelan yaitu dengan 
menggerakkan ring terluar dari indentor gauge 
untuk meletakkan posisi jarum keposisi B-
30/C-0 atau B-130/C – 100. 
6. Setelah itu lepaskan benda dan perhatikan 
jarum sampai berhenti ( minimal 10 detik),  
kemudian angkat crank handle load ke posisi 
semula, lepaskan beban minor tetapi beban 
minor masih terpakai. 
 
DATA HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
Komposisi Kimia 
Berdasarkan hasilkan pengujian komposisi kimia  
diperoleh Sebagai berikut : 
 
Tabel 1 Hasil uji komposisi kimia besi beton 
bertulang sebelum kebakar (BK) dan pasca 
kebakaran (PK) 
 
 
Dari tabel 1 di atas besi beton bertulang sebelum 
kebakaran dan sesudah kebakaran  dimana setelah 
kebakaran dipengaruh suhu panas dengan 
temperatur ± 1000 C sampai 2000 C sampai 3 
hingga          4 jam kadar komposisi kimianya 
meningkat namun ada juga yang menurun. Yang 
mana besi tersebut menjadi lebih getas atau keras, 
tahan gesek dan gores akan tetapi tingkat 
keelastisan dan keuletannya berkurang. 
Pengujian Tarik 
Dari hasil uji tarik didapatkan diagaram tegangan-
regangan dengan menggunakan mesin computer 
servo material testing mekanis type 9501. 
Pengujian tarik dilakukan untuk sempel besi beton 
bertulang sebelum kebakaran dan sesudah 
kebakaran. 
Pengujian tarik dilakukan sebanyak tiga kali. Pada 
pengujian tarik besi beton bertulang sudah 
kebakaran di beri kode (PK), sedangkan besi beton 
bertulang sebelum kebakaran       (SK). 
Tabel 2. Hasil data pengukuran uji tarik besi beton 
bertulang  sebelum kebakaran  dan setelah 
kebakaran 
Benda 
Uji 
Do Df Lo Lf 
SK I 8 6,9 100, 
24 
120,02 
SK II 8 7,2 100,09 123,24 
SK II 8 7,3 100,25 128,09 
PK I 8 6,9 100,63 117,54 
PK II 8 6,9 100,01 117,44 
PK III 8 5,7 100,09 118,67 
                                                                          
Tabel 3. Hasil data uji tarik besi beton bertulang 
sebelum terbakar
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Gambar 5. Grafik diagram tegangan – regangan 
besi beton bertulang sebelum terbakar 
 
Tabel 4 Hasil data uji tarik besi beton bertulang 
setelah  terbakar 
 
 
Gambar 6. Grafik tegangan – regangan besi beton 
bertulang setelah kebakaran 
 
Tabel 5 Data hasil Pengujian Tarik 
 
Sampel 
Uji 
Ukuran 
penampang 
Rega
ngan 
(%) 
         
 
Tega
ngan 
(kgf)
 
 
Diameter 
(mm) 
 
Luas 
(mm2) 
SB I 
SB II 
SB III 
6,9 
7,2 
7,3 
37,39 
40,71 
41,85 
19 % 
23 % 
27 % 
2054 
2035 
2032 
PK I 
PK II 
PK III 
6,9 
6,9 
5,7 
37,39 
37,39 
25,51 
16 % 
17 % 
18 % 
1750 
1761 
1768 
Pengujian kekerasan menurut metode Rockwell 
Dari pengujian kekerasan menurut metode 
Rockwell untuk kedua sampel uji yang dibebani 
gaya sebesar 980 Newton sebanyak lima kali 
pengujian dengan menggunakan skala B             
(Bola1/16”) didapatlah hasil pengujiannya sebagai 
berikut : 
 
Tabel 6. Hasil Pengujian Kekerasan Rockwell 
Kekerasan 
 Rockwell 
Besi beton 
tulangan 
 sebelum 
terbakar 
Besi Beton 
tulangan 
 sesudah 
terbakar 
Pengujian 1 47 HRB 49 HRB 
Pengujian 2 46 HRB 50 HRB 
Pengujian 3 43 HRB 53 HRB 
Pengujian 4 44 HRB 54 HRB 
Pengujian 5 46 HRB 56 HRB 
Jumlah rat-
rata 
45,2 HRB 52,4 HRB 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
Dari Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1.   Pada uji Tarik sebelum kebakaran baik 
tegangan maupun regangan nilai angkanya 
besar tetapi setelah kebakaran nilainya kecil. 
2.   Besi beton bertulang setelah kebakaran yang 
telah dipengaruhi suhu tinggi akan 
menimbulkan   peningkatan kekerasan. 
 
Saran-saran  
1.   Alat yang digunakan sebaik jangan hanya satu 
alat saja, sehingga bisa membandingan antara 
satu alat dengan alat lainnya. 
2.   Benda yang diuji sebaiknya suhunya dan 
waktunya berbeda-beda, dan diperbanyak suhu 
dan waktunya. 
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